
Phase 1 : Chaudière fioul en fonctionnement, pas 
de feu dans la cheminée :

- L’eau de retour passe par le circulateur et 
retourne à la chaudière à 100% en 
passant par l’électrovanne (1) ouverte par 
défaut.


